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RZUT PIETRA

OBJASNIENIA:

2xDN15
#— — — — — —/ instalacja CO prowadzona po wierzchu
2x40x3,5
- — — instalacja CO prowadzona w warstwach posadzki
¢ 20x2,0 . .
______ instalacja cieptej wody
z25%x25
instalacja zimnej wody
r16x2,0
d'é50 >i=.1.% insia:aq:a Eyrkull.acji“
DN50 instalacja kanalizacji
I instalacja hydrantowa
DN40
J— —

instalacja gazu

pion kanalizacji

piony wody

pion ogrzewania

pion instalacji hydrantowej

pion instalacji gazowej

pion instalacji zasilania zasobnika CWU

powietrze wywiewane

powietrze nawiewane

grzejnik ptytowy

drzwi wyposazy¢ w podciecie kontaktowe o pow. min. 220cm

gglii@@@®@@

projektowane obcigzenie cieplne
ti=20C

n2.5

projektowane temperatura w pomieszczeniu

nastawa wktadki zaworowej

UWALA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICINE, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI (DBOWIAZUJACYMI | ZALECANYMI)

NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJ INWESTYCJ NALEZY DOTRZYMAC REZIMOW TECHNOLOGICZNYCH
LALECANYCH PRZEZ DOSTAWCOW TECHNOLOGH POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

REWIZJA NR Z:
REWIZJA NR 1:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOW EGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA
0SOBOM TRZECIM, ROZPOW SZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH CELGW BEZ ZGODY AUTORA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR s.c.

adres: ul. SowiNskiego 24/1p 70-236 Szczecin

telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 BOI 276 161, +48 BRI 371 2748

PROJEKT: REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU "SCHRONISKO DLA KOBIET"
PRZY UL. PIASECZNEJ 4 W SZCZECINIE

ADRES:

UL. PIASECZNA 4, 70-892 SICZECIN

NR EWIDENCYJNY DZIALKI: 154/3; DBREB DABIE 135

INWESTOR: GMINA MIASTD SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMLUNALNYCH
UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN
FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY /{/ .
PROJEKTANT: mgr inZ. PAWEL NEJRANDW SKI o
INSTALACJE SANITARNE upr. proj. nr ZAP/0082/P008/14 w specjalnoSci instalacyjnej do projektowania bez ograniczerd
SPRAWDZAJALY: mgrin2. JERZY NEJRANOWSKI /2~
INSTALAC.E SANITARNE upr. proj. nr 8/87 w specjalno$ci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
TYTUE RYSUNKL/SKALA: RZUT PIETRA - INSTALACJE SANITARNE 1:al
DATA: KWIECIEN 2019
NR RYSUNKLU:

3a

NR STRONY:




